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VIDEIRA SANEAMENTO

Informac6es sobre a Qualidade da Agua Distribuida
Rede ETA Central

Referente ao més Janeiro/2019

Caracteristicas Fisicas e Quimicas, Portaria de Consolidacdo N°5

Parametros Anélisgs Amostras Conformes | Desconformidade Méglia Val_o_r
Portaria Realizadas Més Permitido
pH Dispensa 58 58 0 7,26 6,0-9,5
Turbidez 55 58 58 0 0,76 NTU 5,0NTU
Cloro Residual 55 58 58 0 1,33mg/L | 0,2-2,0mg/L
Cor Aparente 10 58 58 0 0,81 uH 15uH
Fluoreto Dispensa 58 58 0 0,81 mg/L 1,5 mg/L

Caracteristicas Microbioldgica, Portaria de Consolidagao N°5

Parametros Anallse_:s Amqstras Conformes | Desconformidade Meg 1a Valp_r
Portaria Realizadas Més Permitido
I 0,
Cohf_ormes 55 58 58 0 Ausente 95%
Totais das amostras
Escherichia Coli 55 58 58 0 Ausente

INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DE AGUA
A Portaria Consolidacdo n° 5/2017 do Ministério da Saude define os pardmetros para qualidade de agua potavel para 0 consumo humano.

Turbidez: Indica a presenca de pequenas particulas em suspenséo na agua.

Cor Aparente: Indica a presenca de microparticulas dispersas na agua em estado coloidal.

Cloro Residual: Substancia utilizada para desinfec¢éo da agua.

Fluoreto: Substancia adicionada ao final do tratamento a fim de auxiliar na prevengéo de carie.

Média Més: Média de todas as analises realizada no més referente.

Valor Permitido: Valor permitido pelo Ministério da Saude para qualidade de agua para consumo humano.

Anédlises Portaria: Nimero minimo indicado pela Portaria em fung&o do nimero de habitantes e o manancial de captacao.
Realizadas: Numero de analise realizada.
Conformes: Numero de andlises que atenderam os valores permitidos pela portaria.

Coliformes Totais: Micro-organismo indicador de vida microbiana.
Escherichia Coli: Micro-organismo presente em dejetos de mamiferos.

Padrao Bacteriologico

1) Presenca de Coliformes Totais

a) Sistemas com menos de 20.000 habitantes: Permitida presenca de 01 analise.

b) Sistemas com mais de 20.000 habitantes: Permite presenca de até 5% das analises.
2) Presenca de E.Coli: N&o permitida em nenhuma das analises.

Engenheiro Quimico: Fabricio R. de Oliveira Supervisora da ETA: Simara Pré Pereira
N° de Registro do Conselho: 094740-5 N° de Registro no Conselho: 13201086
N° de Responsabilidade Técnica: 6762835-6
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VIDEIRA SANEAMENTO

Informac6es sobre a Qualidade da Agua Distribuida
Rede Pocos Rio das Pedras | e ll

Referente ao més Janeiro/2019

Caracteristicas Fisicas e Quimicas, Portaria de Consolidacdo N°5

Parametros 'l‘;g?t”;r?as Ii\a rgﬁ;;?; Conformes | Desconformidade | Média Més Pe\ﬁxlﬁir do
pH 1 10 10 0 7,31 6,0-9,5
Turbidez 10 10 10 0 0,40 NTU 5,0 NTU
Cloro Residual 10 10 10 0 0,86 mg/L 0,2-2,0mg/L
Cor Aparente 5 10 10 0 0,0 uH 15 uH
Fluoreto Dispensa 10 10 0 0,32 mg/L 1,5 mg/L

Caracteristicas Microbioldgica, Portaria de Consolidacdo N°5

Parametros Anallsgs Amqstras Conformes | Desconformidade | Média Més Valp_r
Portaria Realizadas Permitido
1 0,
Coln‘prmes 10 10 10 0 Ausente 95%
Totais das amostras
Escherichia Coli 10 10 10 0 Ausente

INFORMAQ()ES SOBRE A QUALIDADE DE AGUA
A Portaria Consolidacdo n° 5/2017 do Ministério da Saude define os pardmetros para qualidade de agua potavel para 0 consumo humano.

Turbidez: Indica a presenca de pequenas particulas em suspensao na agua.

Cor Aparente: Indica a presenca de microparticulas dispersas na agua em estado coloidal.

Cloro Residual: Substancia utilizada para desinfec¢éo da agua.

Fluoreto: Substéncia adicionada ao final do tratamento a fim de auxiliar na prevengéo de carie.

Média Més: Média de todas as analises realizada no més referente.

Valor Permitido: Valor permitido pelo Ministério da Salude para qualidade de agua para consumo humano.

Anédlises Portaria: Nimero minimo indicado pela Portaria em fungéo do nimero de habitantes e o manancial de captacéo.
Realizadas: Numero de analise realizada.
Conformes: Numero de andlises que atenderam os valores permitidos pela portaria.

Coliformes Totais: Micro-organismo indicador de vida microbiana.
Escherichia Coli: Micro-organismo presente em dejetos de mamiferos.

Padrao Bacteriologico

1) Presenca de Coliformes Totais

a) Sistemas com menos de 20.000 habitantes: Permitida presenca de 01 analise.

b) Sistemas com mais de 20.000 habitantes: Permite presenca de até 5% das analises.
2) Presenca de E.Coli: Nao permitida em nenhuma das analises.

Engenheiro Quimico: Fabricio R. de Oliveira Supervisora da ETA: Simara Pré Pereira
N° de Registro do Conselho: 094740-5 N° de Registro no Conselho: 13201086
N° de Responsabilidade Técnica: 6762835-6
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VIDEIRA SANEAMENTO

Informac6es sobre a Qualidade da Agua Distribuida
Rede Poco Anta Gorda

Referente ao més Janeiro/2019

Caracteristicas Fisicas e Quimicas, Portaria de Consolidacdo N°5

Parametros 'gg?,:;sr?; Fﬁa r;ﬁ;;?; Conformes | Desconformidade M,v?géa Valor Permitido
pH 1 10 10 0 7,58 6,0-9,5
Turbidez 10 10 10 0 0,27 NTU 5,0 NTU
Cloro Residual 10 10 10 0 1,50 mg/L 0,2-2,0 mg/L
Cor Aparente 5 10 10 0 0,0 uH 15uH
Fluoreto Dispensa 10 10 0 0,49 mg/L 1,5 mg/L

Caracteristicas Microbiolédgica, Portaria de Consolidacao N°5
Parametros Anélisgs Amc_)stras Conformes | Desconformidade Még a Valor Permitido
Portaria | Realizadas Més
colomes |10 | w0 | :
Escherichia Coli 10 10 10 0 Ausente

INFORMACOES SOBRE A QUALIDADE DE AGUA

A Portaria Consolidag&o n° 5/2017 do Ministério da Saude define os parametros para qualidade de dgua potavel para o consumo humano.

Turbidez: Indica a presenca de pequenas particulas em suspensdo na agua.

Cor Aparente: Indica a presenga de microparticulas dispersas na agua em estado coloidal.
Cloro Residual: Substancia utilizada para desinfec¢éo da agua.
Fluoreto: Substéancia adicionada ao final do tratamento a fim de auxiliar na prevencéo de cérie.
Média Més: Média de todas as analises realizada no més referente.
Valor Permitido: Valor permitido pelo Ministério da Saude para qualidade de agua para consumo humano.

Anédlises Portaria: Nimero minimo indicado pela Portaria em fungédo do nimero de habitantes e o manancial de captacao.
Realizadas: Numero de analise realizada.
Conformes: NUmero de andlises que atenderam os valores permitidos pela portaria.

Coliformes Totais: Micro-organismo indicador de vida microbiana.
Escherichia Coli: Micro-organismo presente em dejetos de mamiferos.

Padrédo Bacteriologico

1) Presenca de Coliformes Totais
a) Sistemas com menos de 20.000 habitantes: Permitida presenca de 01 analise.

b) Sistemas com mais de 20.000 habitantes: Permite presenca de até 5% das analises.
2) Presenca de E.Coli: N&o permitida em nenhuma das analises.

Engenheiro Quimico: Fabricio R. de Oliveira

N° de Registro do Conselho: 094740-5

N° de Responsabilidade Técnica: 6762835-6

Supervisora da ETA: Simara Pré Pereira
N° de Registro no Conselho: 13201086




